
TEMA TFI: PROYECTO DE SISTEMA DE PROTECCION CONTRA INCENDIO Y PLAN DE EVACUACION
ESTUDIANTE:
ESTABLECIMIENTO:
UBICACION:
CONTENIDO DEL PLANO:

PASCUAL GUSTAVO ADRIAN
PLANTA INDUSTRIA SONNE SRL
MERCAU Y GARDEL, Villa de Merlo S.L
PLANTA GENERAL DE ARQUITECTURA

DOCENTE: HERNAN AMAVET
S/EESC.
DIC. 2023FECHA
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TEMA TFI: PROYECTO DE SISTEMA DE PROTECCION CONTRA INCENDIO Y PLAN DE EVACUACION
ESTUDIANTE:
ESTABLECIMIENTO:
UBICACION:
CONTENIDO DEL PLANO:

PASCUAL GUSTAVO ADRIAN
PLANTA INDUSTRIA SONNE SRL
MERCAU Y GARDEL, Villa de Merlo S.L
CORTES Y VISTAS

DOCENTE: HERNAN AMAVET
S/EESC.
DIC. 2023FECHA

OBSERVACIONES:

PLANO 2
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TEMA TFI: PROYECTO DE SISTEMA DE PROTECCION CONTRA INCENDIO Y PLAN DE EVACUACION
ESTUDIANTE:
ESTABLECIMIENTO:
UBICACION:
CONTENIDO DEL PLANO:

PASCUAL GUSTAVO ADRIAN
PLANTA INDUSTRIA SONNE SRL
MERCAU Y GARDEL, Villa de Merlo S.L
PLANTA DE DETECCIÓN Y EXTINCIÓN FIJA POR AGUA

DOCENTE: HERNAN AMAVET
S/EESC.
DIC. 2023FECHA
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TEMA TFI: PROYECTO DE SISTEMA DE PROTECCION CONTRA INCENDIO Y PLAN DE EVACUACION
ESTUDIANTE:
ESTABLECIMIENTO:
UBICACION:
CONTENIDO DEL PLANO:

PASCUAL GUSTAVO ADRIAN
PLANTA INDUSTRIA SONNE SRL
MERCAU Y GARDEL, Villa de Merlo S.L
PLANTA DE RECORRIDO DE CAÑERIAS HIDRANTES PARA CÁLCULO

DOCENTE: HERNAN AMAVET
S/EESC.
DIC. 2023FECHA

OBSERVACIONES:
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TEMA TFI: PROYECTO DE SISTEMA DE PROTECCION CONTRA INCENDIO Y PLAN DE EVACUACION
ESTUDIANTE:
ESTABLECIMIENTO:
UBICACION:
CONTENIDO DEL PLANO:

PASCUAL GUSTAVO ADRIAN
PLANTA INDUSTRIA SONNE SRL
MERCAU Y GARDEL, Villa de Merlo S.L
DETALLES SALA DE BOMBAS

DOCENTE: HERNAN AMAVET
S/EESC. 1:25
DIC. 2023FECHA

OBSERVACIONES:
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TEMA TFI: PROYECTO DE SISTEMA DE PROTECCION CONTRA INCENDIO Y PLAN DE EVACUACION
ESTUDIANTE:
ESTABLECIMIENTO:
UBICACION:
CONTENIDO DEL PLANO:

PASCUAL GUSTAVO ADRIAN
PLANTA INDUSTRIA SONNE SRL
MERCAU Y GARDEL, Villa de Merlo S.L
ESQUEMA PERDIDA POR ALTURA

DOCENTE: HERNAN AMAVET
S/EESC. 1:25
DIC. 2023FECHA

OBSERVACIONES:

 PLANO 6

1
.
5
0

8
.
0
0

1
.
5
0

1
.
5
0



TEMA TFI: PROYECTO DE SISTEMA DE PROTECCION CONTRA INCENDIO Y PLAN DE EVACUACION
ESTUDIANTE:
ESTABLECIMIENTO:
UBICACION:
CONTENIDO DEL PLANO:

PASCUAL GUSTAVO ADRIAN
PLANTA INDUSTRIA SONNE SRL
MERCAU Y GARDEL, Villa de Merlo S.L
PLANO EVACUACIÓN Y EXTINCIÓN MÓVIL

DOCENTE: HERNAN AMAVET
S/EESC. 1:25
DIC. 2023FECHA

OBSERVACIONES:
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