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Boca de acceso

0.8x0.8 m.

Boca de acceso

0.8x0.8 m.

Boca de acceso

0.8x0.8 m.

Boca de acceso
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Impulsión a Red

P.V.C. DN 160mm

Tanque de Hipoclorito líquido

Cap. 500 litros

Bombas Velocidad Variable

Q=24m3/h H=24 m.c.a (1+1)

Colector de Acero

 s/P.P.E.T.

Colector de Acero

 s/P.P.E.T.

Tablero grupo

generador

Bomba Dosificadora

de Cloro (1+1)

Tablero de bombas

y Automatismos

Grupo

generador

A

Salida a Impulsion

P.V.C. C10  DN 110mm

Ventilación

F°G° DN75m.

Transición CºAº Ø 100mm

a P.V.C. Ø 160mm C6

Válvula Tipo

Esclusa

Ø100 mm

Desborde

Cº Aº. DN 150mm

Desborde

Cº Aº DN 150mm

Válvula Tipo

Esclusa

Ø150 mm

6.00

3
.
5
0
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2
5
.
8
0

 Futuro Tanque de Hipoclorito

 líquido Cap. 500 litros

B

C

A

B

C

2
.
3
0

2
.
3
0

2.40

0.20

2.30

0.20

2.30

0.20

2
.
3
0

2.40

0.20

10.00

Valvula esclusa

ø100mm

Transición P.V.C. C10 Ø 110mm

a  C° A°  Ø100mm

Cámara H°A°

0.20

10.40

Pasamuro

C/Sello

Hidráulico

Cº P.V.C. C10   Ø 110mm

desde Nueva Perforación

C

C

 Futura Bomba Velocidad Variable

Q=24m3/h H=24 m.c.a

C
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d
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C
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Salida a Red P.V.C.

C10  DN 110mm

Ventilación

F°G° DN75m.

Transición CºAº Ø 150mm

a P.V.C. Ø 160mm C6

Valvula esclusa

ø100mm

0
.
1
5

2
.
5
0

0
.
1
5

Planta

Esc. 1:100

N.T.N.

Cañería de desagüe

Aº Ø150mm

Chaflán

Corte A-A

Esc. 1:100

H°A°F´c

s/P.P.E.T.

Losa de H° H-25

e=20cm.

+3.00

0
.
2
0

0
.
3
0

10.00

0.20

Losa de H° H-25

e=20cm.

i = 0.3 %

+0,20

+3.00

Cañería de Desborde

 Aº DN 150mm

Válvula Tipo Esclusa

DN 100mm.

Dado de Hormigón

PVC Ø110 mm C10

Caño Aº DN

100mm

Desde Perforacion

N.T.N.

Corte B-B

Esc. 1:100

Tabique

H°A°

Estucado

Hidrófugo

Tapa de ingreso

Metálica s/Detalle

H°A° H25

s/P.P.E.T.

Hormigon de

limpieza H15

e = 5cm.

Ventilación

F°G° DN3".

c/malla mosquitera

Cañería de P.V.C.

 Ø110 mm. a Casilla

Cañería de Desague

P.V.C. Ø160 mm.

Toma de agua

de Cisterna

Tabique

H°A°

0.20

N.T.N.

-0,20

 Futura Cañería de

ingreso de agua

 Aº DN 100mm

Chaflán

Corte C-C

Esc. 1:100

H°A°

H25 s/P.P.E.T.

Hormigon de limpieza

H15  e = 5cm.

Ventilación

F°G° DN3".

Losa de H° H-25

e=20cm.

+3.00

Tabique

H°A°

Cañería de ingreso de agua

 Aº DN 100mm

2.40

0.20

2.30

0.20

2.30

0.20

2.40

25.00

12.50 12.50
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12.50 12.50
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.
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Filtro AºIº

Hormigon de limpieza

H15  e = 5cm.

-0,20

-0,20

H°A°

H25 s/P.P.E.T.

Hormigon de limpieza

H15  e = 5cm.

+3.00

i = 0.3 %

Cañería de desagüe

Futura Aº Ø150mm

Futura salida con Filtro AºIº

0
.
3
0

Cañería de desborde

Aº Ø150mm

Ventilación

F°G° DN3".

Ventilación

F°G° DN3".

Ventilación

F°G° DN3".

Impermeabilización con pintura

 epoxi apta para contacto

con agua potable

Filtro de salida

V.E.

J.D.

Detalle Salida de Cisterna

J.D.

V.E.

i=0.3%

Filtro de salida

Canaleta de Desagote

y limpieza

DETALLE

Impermeabilización con

pintura epoxi apta para

contacto con agua potable

V.E.

Esc.: 1:40

Esc.: 1:40

Detalles

Candado

de seguridad

Manija de hierro

Perfil "L"

Tapa metálica

antideslizante

DETALLE  - TAPA METALICA

Esc.: 1:50

0,20

0,10

1
,
2
0

Detalle Ventilación

Esc.: 1:25



Bomba Dosificadora

de Cloro

Losa de Viguetas c/ Ladrillo Cerámico

CORTEC-C

Colector de Acero

DN 6" s/P.P.E.T.

Colector de Acero

DN 6" s/P.P.E.T.

Esc.: 1:50

Impulsion a Red

P.V.C.  C10 DN

160mm

Tanque de Hipoclorito de

500 litros

GRUPO

GENERADOR

Cubierta de Teja Francesa

Terminacion de

Ladrillo Visto

VISTA

Esc.: 1:50

Vereda Perimetral

Loseta H° Sobre contrapiso

Con cordon Perimetral

Cubierta de Teja

Fancesa

Losa de Vigueta

Pretensada e=15 cm

Denomin.

Planilla de Aberturas

Elemento Material

Puerta Metálica Doble Chapa N°18

Dimenciones Iluminación Ventilación

1.60 m x 2.00 m

0 % 40 %

Ventana Metálica  Chapa N°18 pivote cent. 0.80 m x 0.30 m

80 % 50 %

DETALLE DE ABERTURAS

GOBIERNO DE LA

 PROVINCIA DE

CORDOBA

MINISTRO: Dr. Ing. Fabían Lopez

SECRETARIO: Ing. Alberto Bresciano

GOBERNADOR: Juan Schiaretti

DIRECTOR: Ing. Juan Vallejos

FECHA: DICIEMBRE 2017

TOPOGRAFÍA: Municipalidad de Dique Chico

ESCALA: S/E 

PROYECTO: Municipalidad de Dique Chico
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DIQUE CHICO

SANTA MARIA
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SECRETARÍA

DE SERVICIOS
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Ministerio de
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CASILLA DE CLORACION

CORTES - VISTA

AGUA POTABLE DIQUE CHICO

PLANO:

OBRA:

PROVISION DE AGUA POTABLE PARA LA LOCALIDAD

DE DIQUE CHICO 1º ETAPA



REFERENCIAS

1) Caño ciego de Acero Ø 6".

2) Caño filtro de Acero de ranura contínua 6"

3) Caño de impulsión AºGº Ø4"

4) Mordaza de planchuela 4" x 8 mm

5) Unión doble AºGº Ø4"

6) Curva 90º AºGº Ø4"

8) Tee AºGº Ø4" con reducción a manómetro

9) Válvula de retención horizontal Ø4" de FªDª

10) Válvula esférica o esclusa Ø4" de FºDº

11) Adaptador AªGª Ø4" - P.V.C Ø110 mm

12) Conexión a POZO Nº 2 ( Actualmente en

Funcionamiento)

7) Válvula de aire de triple efecto Ø80mm

Perforación

Platea de HºAº

10
5

GOBIERNO DE LA

 PROVINCIA DE

CORDOBA

MINISTRO: Dr. Ing. Fabían Lopez

SECRETARIO: Ing. Alberto Bresciano

GOBERNADOR: Juan Schiaretti

DIRECTOR: Ing. Juan Vallejos

FECHA: DICIEMBRE 2017

TOPOGRAFÍA: Municipalidad de Dique Chico

ESCALA: S/E 

PROYECTO: Municipalidad de Dique Chico
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SANTA MARIA

PLANO N°

LOCALIDAD
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SECRETARÍA

DE SERVICIOS

PÚBLICOS

Ministerio de

AGUA, AMBIENTE

Y SERVICIOS PÚBLICOS

Pozos de Extraccion

AGUA POTABLE DIQUE CHICO

PLANO:

OBRA:

PROVISION DE AGUA POTABLE PARA LA LOCALIDAD

DE DIQUE CHICO 1º ETAPA
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Ancho de zanja (A)

V
a
r
i
a
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l
e

Lecho de apoyo

Elemento que advierte

la existencia de la cañería

Relleno de zanja

Relleno Final

Zona de

compactación

90% proctor

Ancho de zanja (A)

B1/2

DN1

B1/2 B2/2

DN2

Esquema de Colocación de Cañería

Esc. 1:20

Corte Transversal de Zanja

Esc. 1:20

Ancho de zanja en función del diámetro nominal (DN) de la tubería

A [mm]

650 750 750 850 950 1050 1150 1250 DN1 + 750

DN1 [mm]

100 150 200 250 300 400 500 600 >700

B1 [mm]

300 350 300 350 400 400 400 400 500

DN2 [mm]

100 100 100 100 100 100 100 100 100

B2 [mm]
300 300 300 300 300 300 300 300 300

Nota:

La red de agua corriente está

compuesta por tuberías de PEAD

PN 6 con diámetros comprendidos

entre: 63mm < DN1 < 315mm.

La red de agua potable está

compuesta por tuberías de PEAD

PN 6 con diámetros comprendidos

entre: 50mm < DN2 < 110mm.

GOBIERNO DE LA
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Ministerio de
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COLOCACION DE TUBERIAS

AGUA POTABLE DIQUE CHICO

PLANO:

OBRA:

PROVISION DE AGUA POTABLE PARA LA LOCALIDAD

DE DIQUE CHICO 1º ETAPA



al desagüe

NT

Curva de 45°

Caño derivación

de desagüe

(Ver tabla)

Aro de

empotramiento

(ver tabla)

1000mm x 1000mm

Cubierta metálica

Manija a

ambos lados

Válvula Tipo

EURO 20

(ver tabla)

Contrapiso

H° de limpieza

Anclaje de H°

H-21

Variable

s/tapada

Mín. 0,20m

Escalera Marinera

Adapt.

Brida

H-21

Bloque de apoyo

Anclaje de H°

al desagüe

Vástago de

maniobra

Tabla de diámetros

[mm]

Válv.

Tipo Euro

[mm]

DN Tubería

DN

Desagüe

menor a 75 60 60

75 a 200 75 75

200 a 300 100 100

300 a 400 150 150

ÁNGULO

60x60x5mm

Plancha de 5mm

Escalera Marinera

Manija a

ambos lados

Tee según

diámetro de

tubería

Vista en planta

Corte Longitudinal

GOBIERNO DE LA
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Ministerio de

AGUA, AMBIENTE

Y SERVICIOS PÚBLICOS

CAMARA DE DESAGÜE

AGUA POTABLE DIQUE CHICO

PLANO:

OBRA:

PROVISION DE AGUA POTABLE PARA LA LOCALIDAD

DE DIQUE CHICO 1º ETAPA



1000mm x 1000mm

Cubierta metálica

Manija a ambos lados

Plancha de 5mm

Ángulo

60x60x5mm

Piedra partida

Desagüe

Válvula de aire

triple efecto

Hormigón H-21

Tubo PVC PN 10

Curva 45º

Ramal Tee

Tubería principal

Aro de empotramiento

Anclaje

Anclaje

1000mm x 1000mm

Cubierta metálica

Hormigón H-21

Anclaje

0.15

Tapada según

especificaciones

NT

V
a
r
i
a
b
l
e

0
.
1
5

Desagüe

Válvula de aire

triple efecto

Hormigón H-21

Tubería principal

Ramal Tee

Curva 90º

Curva 90º

Curva 45º

Anclaje

Válvula

mariposa

Adaptador

brida PVC

Corte   A - A Corte   B - B

Vista en planta

Notas:

1 - En el presente plano se muestra la instalación de una válvula de

aire DN 80mm sobre el acueducto de agua corriente DN 250mm.

Todas las tuberías son de PVC con junta elástica.

2 - En el acueducto de agua potable la instalación será similar, solo

cambiando el ramal te.

3 - En las redes de distribución de agua potable y corriente las

válvulas de aire tienen un DN 50mm. Además las tuberías de las

redes de distribución son de PEAD por lo que todas las piezas de

PVC que figuran en el plano deberán ser reemplazadas por piezas

de PEAD, y las uniones se ejecutarán mediante electrofusión.A A

B

B

Válvula de aire

Esc. 1:20
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Ministerio de
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VÁLVULA DE AIRE

AGUA POTABLE DIQUE CHICO

PLANO:

OBRA:

PROVISION DE AGUA POTABLE PARA LA LOCALIDAD

DE DIQUE CHICO 1º ETAPA



Caja de F.D. para hidrante

Curva  con doble brida.

Hormigón armado H-25
Superficie
existente

Hormigón H-25

Anclaje de Hº

HIDRANTE 

GOBIERNO DE LA
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HIDRANTE

AGUA POTABLE DIQUE CHICO

PLANO:

OBRA:

PROVISION DE AGUA POTABLE PARA LA LOCALIDAD

DE DIQUE CHICO 1º ETAPA



Boque de Hº 

H - 20 (60x60x40)

CORTE LONGITUDINAL

Unidad telescópica

según fabricante

s/cálculo y Ø de válvula 

s/cálculo y Ø de válvula 

 PRFV o Fundición Dúctil

Válvula Esclusa

Cañería Principal

Tipo EURO 20

Caño Camisa de PVC, PEAD,

Caja tipo Brasero de HºFº

Bloque de Anclaje - H-20

Sobremacho

NOTAS:

- Bloque de hormigón perimetral al

brasero a construir cuando la calzada

o vereda sea de tierra.

- El sobremacho estará a una profundidad

maxima de 30 cm.

- Quedará a cargo del contratista ver la

posibilidad del uso de estas válvulas por

el tipo de suelo y el nivel freático. En

caso que no se pudiera se detalla a

continuación la cáma a construir.

PLANTA

0,30

Variable s/Tapada 

Terreno Natural
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 PROVINCIA DE

CORDOBA

MINISTRO: Dr. Ing. Fabían Lopez

SECRETARIO: Ing. Alberto Bresciano
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DE SERVICIOS

PÚBLICOS

Ministerio de

AGUA, AMBIENTE

Y SERVICIOS PÚBLICOS
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AGUA POTABLE DIQUE CHICO

PLANO:

OBRA:

PROVISION DE AGUA POTABLE PARA LA LOCALIDAD

DE DIQUE CHICO 1º ETAPA



DETALLE  B

Zocalo de Hormigon

VISTA  DE  PORTON  DE  ACCESO

Malla de Alambre Galvanizado

PLANTA  DE  PORTON  Y  PUERTA  DE  ACCESO

POSTE ESQUINERO

TIPOS DE POSTES OLIMPICOS

POSTE TENSORPOSTE INTERMEDIOPOSTE TERMINAL

Fundacion conformada por suelo

3 Hiladas de Alambre Pua

Romboidal de 3" No. 10

DETALLE  A

Ubicar en portones

de acceso.

Sujecion del tejido y alambre

de púas. Se ubica cada 3 o 4

metros, intercalados entre los

postes tensores, esquineros y

terminales.

Sosten principal del

alambrado la distancia

entre postes 20 metros.

Colocar en todos los

vertices del alambrado.

 seco con piedras compactados

0,15 cm. x 0,30cm. 

Dado de Hº Dado de Hº

Ataduras

DETALLE  B

Tubo 50 x 50 x 1.2 cm.esp.

Para Colocar los Ganchos

de Hierro  Ø 8 mm.

 de 2,5 cm. x 6 cm. x 2,5o mts.  

Dentro del Alambre Tejido

Gancho de Hierro  Ø 8 mm.

Para Estribar el Tejido

Planchuela de Hierro

Malla de Alambre Galvanizado

Romboidal  No. 12

Bulon de sujeción Ø 10 mm.

 Brida planchuela de 5.5mm.esp.

Brida Planchuela

Bulon de Sujeción

DETALLE  A

DETALLE PORTON

Prever Agujeros Pasantes

Ø 10 mm.

de 5.5 mm.esp.
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PLANO:
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CHICOTES Ø 10 mm

SOLDADOS AL CAÑO

DADO DE Hº S/ARMAR TIPO D

1.00

1
.
0
0

0.10

0.10

0.05
0.05

0
.
1
0

0
.
1
0

0.05

0.02

0.04

RELLENO DE

LADRILLOS

0.05

0.13

0.05

CIMIENTO PERIMETRAL

DE LADRILLOS COMUNES

PROFUNDIDAD 0.40 M.

LA LOSA Y LOS BORDES PERIMETRALES SERAN DE H A TIPO "D"

ACABADO:HORMIGON VISTO,PARA EL ENCOFRADO SE EMPLEARA

MADERA CEPILLADA.

LOSETA DE H COMPRIMIDO SUP. LAVADA

DE 0.50*0.50 m BORDES BISELADOS,JUNTAS CERRADAS

0.10

0
.
0
7
5

0.025

0
.
0
5

ROLDANA DE HIERRO

7 cm DE DIAMETRO

DOS CONOS DE CHAPA NEGRA Nº 20

DE BASES ENCONTRADAS Y SOLDADAS

SOPORTE Ø 50*3mm

CABLE DE ACERO GALVANIZADO Ø  5 mm

CAÑO NEGRO o 2"3"y 4"UNIDOS CON SOLDADURA

ELECTRICA PINTADO CON SOPLETE CON PINTURA

COLOR ALUMINIO PREVIO TRATAMIENTO ANTICORROSIVO

MANIVELA

CON TRABA

Ø 2"

Ø 3"

Ø 4"

ELEVACION

ESC.1:20

DETALLE

ELEVACION     DETALLE 2

1
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PLANTA

ESC.1:20

GOBIERNO DE LA

 PROVINCIA DE

CORDOBA

MINISTRO: Dr. Ing. Fabían Lopez

SECRETARIO: Ing. Alberto Bresciano

GOBERNADOR: Juan Schiaretti

DIRECTOR: Ing. Juan Vallejos

FECHA: DICIEMBRE 2017

TOPOGRAFÍA: Municipalidad de Dique Chico

ESCALA: S/E

PROYECTO: Municipalidad de Dique Chico

DIBUJO: Municipalidad de Dique Chico

DIQUE CHICO

SANTA MARIA

PLANO N°

LOCALIDAD

DEPTO.

0 0 1 4

SECRETARÍA

DE SERVICIOS

PÚBLICOS

Ministerio de

AGUA, AMBIENTE

Y SERVICIOS PÚBLICOS

DETALLE DE MASTIL

AGUA POTABLE DIQUE CHICO
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